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E – осветљеност

[lx] – лукс

А - осветљена или 

светлећа површина

Φ - светлосни флукс

[lm] – лумен

Ω - просторни угао

[sr] – стерадијан

I – светлосни

интензитет

(светлосна јачина)

[cd] – кандела

L – сјајност

[cd/m2]
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Улбрихтова сфера мери 

укупни светлосни флукс

извора или светиљке

Фотогониометром се мери 

просторна расподела 

светлосне јачине

E =
𝚽

A

𝚽 = I ∙ Ω







Видни захтев Равномерност осветљености 

Emin/Esr

врло мали 1:6 до 1:3

мали 1:3

средњи 1:2,5

велики, врло велики, 

ванредно велики
1:1,5



Висина референтне равни: 0.75 m
Просечна осветљеност Esr : 308 lx
Минимална осветљеност Emin : 214 lx
Максимална осветљеност Emax : 432 lx


